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ESQUEMA DE PRINCIPIO
CLIMATIZACION
ESTADO PROPUESTO
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Colg. nº  4346 COITI
JUAN LAMAS JOSA

PROYECTO DE MODIFICACION Y
MEJORA DE LA INSTALACION DE
CLIMATIZACION
PALACION DE SAN ESTEBAN
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
CL ACISCLO DIAZ S/N - MURCIA
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RETORNO SALON DE ACTOS
SE MANTIENEN BOMBAS Y
VALVULAS EXISTENTES
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IMPULSION SALON DE ACTOS
SE MANTIENEN BOMBAS Y
VALVULAS EXISTENTES


