
Diagramas VRV

Linea Frig Liquido

Linea Frig Gas

Linea comunicación

OU - Unidad Exterior: RXYSQ-TY1

Observaciones

Tipo de líneas:
IU - Unidad interior: FXSQ-A
Tipo Refrigerante: R410a

Precaución:

Los equipos se instalarán según
las indicaciones del manual
de instalación de cada unidad.
Ante cualquier incongruencia,
el manual de instalación prevalecerá
sobre este esquema.

Dpto. técnico
Andalucía oriental

Diagrama Frigorífico Diagrama cableado

El esquema propuesto se considerará con cáracter orientativo
Debe ser verificado previo a la ejecución del mismo por la empresa instaladora o la dirección facultativa competente
Nota:Para cualquier duda consulete a nuestro servicio técnico.

Diagramas frigoríficos y de cableados equipos
Daikin VRV IV mini Bomba de calor

Especificaciones eléctricas unidades interiores Especificaciones eléctricas unidades exteriores

Diagramas VRV

Linea Frig Liquido

Linea Frig Gas

Linea comunicación

OU - Unidad Exterior: RXYSQ-TY1

Observaciones

Tipo de líneas:
IU - Unidad interior: FXSQ-A
Tipo Refrigerante: R410a

Precaución:

Los equipos se instalarán según
las indicaciones del manual
de instalación de cada unidad.
Ante cualquier incongruencia,
el manual de instalación prevalecerá
sobre este esquema.

Dpto. técnico
Andalucía oriental

Diagrama Frigorífico Diagrama cableado

El esquema propuesto se considerará con cáracter orientativo
Debe ser verificado previo a la ejecución del mismo por la empresa instaladora o la dirección facultativa competente
Nota:Para cualquier duda consulete a nuestro servicio técnico.

Diagramas frigoríficos y de cableados equipos
Daikin VRV IV mini Bomba de calor

Especificaciones eléctricas unidades interiores Especificaciones eléctricas unidades exteriores

Out 1
RXYSQ6TY9

Dibujo Nº
Fecha 12/15/2021

RXYSQ6TY9
RXYSQ-TY9
Air cooled heat pump
Out 1

Título Esquemas tubería
Proyecto Nave Biofertilizante

Spain

Cliente Fabricando Proyectos

Dibujo Nº
Fecha 12/15/2021

RXYSQ6TY9
RXYSQ-TY9
Air cooled heat pump
Out 1

Título Esquemas cableado
Proyecto Nave Biofertilizante

Spain

Cliente Fabricando Proyectos

Dibujo Nº
Fecha 12/15/2021

RXYSQ5TY9
RXYSQ-TY9
Air cooled heat pump
Out 2

Título Esquemas tubería
Proyecto Nave Biofertilizante

Spain

Cliente Fabricando Proyectos

Dibujo Nº
Fecha 12/15/2021

RXYSQ5TY9
RXYSQ-TY9
Air cooled heat pump
Out 2

Título Esquemas cableado
Proyecto Nave Biofertilizante

Spain

Cliente Fabricando Proyectos

*Precaución, la selección de un caudal fuera de rango puede dañar la unidad.

*Seleccionar caudal y pérdidas de carga dentro del rango de funcionamiento del equipo.

Observaciones
Tipo de líneas

Precaución:

Especificaciones técnicas * Especificaciones hidráulicas

Los equipos se instalarán según las indicaciones del manual
de instalación de cada unidad.Ante cualquier incongruencia,
el manual de instalación prevalecerá sobre este esquema.

El esquema propuesto se considerará con cáracter orientativo
Debe ser verificado previo a la ejecución del mismo por la empresa instaladora o la dirección facultativa competente
Nota:Para cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.

Dpto. técnico
Andalucía oriental

Esquema de principio EWYT-B

Esquemas de principio

Leyenda simbolos

M

M

FC   - Fancoils

VPD - Válvula presión diferencial

VE - Vaso de expansión

- Válvula de corte

- Válvula de 3 vías motorizada

- Válvula termostática

- V2V - Válvula de 2 vías motor

- Bomba circuladora

- Válvula antiretorno

FCM - Filtro ciclónico mágnetico

Agua fría sanitaria

Agua caliente sanitaria
Agua retorno ACS

Suministro hidrónico
Retorno hidrónico

Línea frig. Líquido
Línea frig. Gas

Desagüe

- Purgador

SR  -  Suelo radiante
DBV - Depósito búfer de volumen
DI   -  Depósito de inercia
CL   -  Colector
AG  -  Aguja hidráulica

El volumen mínimo de la instalación del recorrido mas corto,
será como mínimo de 6 litros por kW.  El caudal de agua del
intercambiador del hidrokit estará entre el rango de la tabla.

VS - Válvula de seguridad

OU - Unidad Exterior: EWYT-B

Tipo Refrigerante: R32

VA - Válvula anticongelación

ENFRIADORA

FCM

VE

* Incluye módulo hidráulico según
      especificaciones hidráulicas

VS

M

LLENADO

Pto Vaciado

V3V Modulada 0-10V

V3V Modulada 0-10V

V3V Modulada 0-10V

NC V.EQ

V.EQ

V.EQ

DI

Qmin = 534 l/min

Qmax = 1872 l/min

800L

DAHU03

DAHU02

DAHU01

INSTALACIÓN DE
LAS UNIDADES DE
TRATAMIENTO DE
AIRE DAHU01 Y
DAHU03

15.0 m
#1.1

3/4"
3/8 x

3.0 m
#1.2

1/2"
1/4 x

2.5 m
#1.3

5/8"
3/8 x

3.0 m
#1.4

1/2"
1/4 x

1.0 m
#1.5

5/8"
3/8 x

10.0 m
#1.6

1/2"
1/4 x

1.0 m
#1.7

5/8"
3/8 x

3.0 m
#1.8

1/2"
1/4 x

2.5 m
#1.9

5/8"
3/8 x

3.0 m
#1.10

1/2"
1/4 x

5.0 m
#1.11

5/8"
3/8 x

KHRQ22M20T
Despacho 1
FXSQ40A

KHRQ22M20T
Despacho 2
FXSQ15A

KHRQ22M20T
Area de calidad
FXZQ32A

KHRQ22M20T
Despacho 3
FXSQ15A

KHRQ22M20T
Office
FXSQ15A

Sala de Reuniones
FXSQ63A

Out 1
RXYSQ6TY9

RXYSQ6TY9
Despacho 1
FXSQ40A

BRC1H52W

Despacho 2
FXSQ15A

BRC1H52W

Area de cali...
FXZQ32A

BRC1H52W

Despacho 3
FXSQ15A

BRC1H52W

Office
FXSQ15A

BRC1H52W

Sala de Reun...
FXSQ63A

BRC1H52W

Ind 6
VAM500J

BRC1E53A

Ind 7
VAM500J

BRC1E53A

L1,L2,L3,N 14.1A 3Nph L,N 1.1A 1ph

L,N 0.8A 1ph

L,N 0.4A 1ph

L,N 0.8A 1ph

L,N 0.8A 1ph

L,N 1.6A 1ph

L,N 2.08A 1ph

L,N 2.08A 1ph

EN F1, F2 F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

15.0 m
#2.1

5/8"
3/8 x

4.0 m
#2.2

5/8"
3/8 x

5.0 m
#2.3

1/2"
1/4 x

3.0 m
#2.4

1/2"
1/4 x

6.0 m
#2.5

5/8"
3/8 x

4.0 m
#2.6

1/2"
1/4 x

6.0 m
#2.7

1/2"
1/4 x

Out 2
RXYSQ5TY9

KHRQ22M20T KHRQ22M20T
Comedor
FXSQ32A

Laboratorio
FXZQ32A

KHRQ22M20T
Vestuario
FXSQ32A

Vestuario 2
FXSQ50A

Out 2
RXYSQ5TY9

RXYSQ5TY9
Comedor
FXSQ32A

BRC1H52W

Laboratorio
FXZQ32A

BRC1H52W

Vestuario
FXSQ32A

BRC1H52W

Vestuario 2
FXSQ50A

BRC1H52W

Ind 8
VAM1000J

BRC1E53A

L1,L2,L3,N 14.1A 3Nph L,N 0.8A 1ph

L,N 0.4A 1ph

L,N 0.8A 1ph

L,N 1.1A 1ph

L,N 4.9A 1ph

EN F1, F2 F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

F1, F2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

P1, P2

Fecha:

Plano:

1/200Escala:

Emplazamiento:

Titular:

Plano de:

C/Juan de Canderrera, nº7, 3º-12 29014 Málaga

http://www.fabricandoproyectos.es

677 20 22 66 - 951 25 24 75

ingeniería_consultoría_arquitectura 
Fabricando Proyectos
info@fabricandoproyectos.es

DVA IBERIA S.L.

C/ Madrid, Nº11, 12 y 13, 29200 Antequera, Málaga 
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PROYECTO TÉCNICO DE ADECUACIÓN DE NAVES INDUSTRIALES
DESTINADAS A DISEÑO, MEZCLA Y ENVASADO DE PRODUCTOS
BIOESTIMULANTES Y DE BIOCONTROL PARA LA AGRICULTURA

El Ingeniero Industrial

Francisco J. De Orador Agüera
nº colegiado 2139

El Ingeniero Industrial

nº colegiado 2014
Luis A. Márquez Cerrillo DIAGRAMAS Y ESQUEMAS DE PRINCIPIO
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